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Anotace: 
Diplomová práce s názvem Rekonstrukce střední školy s důrazem na energetickou náročnost 
se věnuje stávající budově střední školy s cílem snížit její energetickou náročnost. 
Navrhovaná opatření ve variantách směřují k dosažení nízkoenergetického nebo pasivního 
standardu budovy. Pro vybranou variantu je vypracována podrobná projektová 
dokumentace, jejíž součástí je i koncepce technických zařízení budovy. 
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Annotation: 
This thesis High school reconstruction with emphasis on energy demands deals with the 
existing high school building, with the goal to reduce its energy consumption. The suggested 
measures (in multiple variants) aim to achieve low-energy or passive standard of the 
building. For the chosen option is elaborated detailed project documentation, including 
design of the technical equipment of the building. 
 
Keywords: 
Energy demand, revitalization, forced ventilation, household insulation 
 
  
ÚVOD 
V rámci diplomové práce byl řešen stávající objekt Vyšší odborné školy a Střední zemědělské 
školy. Tento objekt se nachází v Mendelově ulici v Benešově u Prahy. Snaha vedla k návrhu zateplení 
obálky objektu ve variantách na nízkoenergetický či pasivní standard. Za tím účelem bylo nezbytné 
prověřit zejména potřeby na vytápění objektu.  Pro každou variantu byl vypracován Průkaz 
energetické náročnosti budovy v programu NKN II a ověření měrné roční potřeby tepla na vytápění 
v souladu s ČSN EN 12831.           
 ČÁST 2 – PŮVODNÍ STAV dokumentuje původní stav objektu. Jednak jsou zde shromážděny 
výkresy, které bylo nejprve třeba kompletně převést do elektronické podoby, neboť původní 
dokumentace byla pouze v papírové podobě a to ve velmi špatném stavu. Dále je k původnímu stavu 
přiložen vypracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy, prověření potřeby tepla na vytápění a 
výstupy z programu Teplo. V rámci Průkazu energetické náročnosti byla rovněž vyhodnocena 
možnost využití alternativních zdrojů energie.       
 ČÁST 3 – VARIANTA 1 je nejobsáhlejší. Jedná se o vybranou variantu, pro kterou byla 
vypracována projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení. Dokumentace obsahuje 
Průvodní zprávu (A), Souhrnnou technickou zprávu (B), Situaci (C), Dokumentaci objektu (D), která je 
rozdělena na architektonicko-stavební část (technická zpráva + výkresová dokumentace) a část TZB 
(věnující se navrženému nucenému větrání). Dále druhá část obsahuje ještě dokladovou část (E), kde 
je opět Průkaz energetické náročnosti, výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění, výstupy 
z programu Teplo a ověření rizika přehřívání kritické místnosti.     
 ČÁST 4 – VARIANTA 2 se věnuje druhé navržené variantě. Tato varianta nebyla vybrána pro 
detailní zpracování, a tak obsahuje pouze dokladovou část (E) s Průkazem energetické náročnosti, 
výpočtem měrné roční potřeby tepla na vytápění a výstupy z programu Teplo.   
 Poslední část (ČÁST 5 – PROBLEMATIKA MIKROKLIMATU ŠKOLNÍCH BUDOV) je pojednáním 
o problematice mikroklimatu školních budov, kde je mimo jiné odůvodněn návrh větracích jednotek. 
POPIS VARIANTY 1 
V rámci Varianty 1 byly zatepleny fasády nadzemních podlaží 160 milimetry tepelné izolace 
z minerální vlny. Střecha objektu zateplena 260 milimetry izolace z minerální vlny. Původní střešní 
asfaltové pásy, které byly značně poškozené, byly odstraněny a navrženo nové souvrství. Oblast soklu 
zateplena perimetrickými deskami. Výplně otvorů zůstaly nezměněny, protože v nedávné době již 
došlo k výměně za izolační trojskla. Současně bylo potřeba navrhnout nucené větrání s rekuperací 
místností určených pro výuku, neboť současný stav, kdy výměna vzduchu je zajištěna přirozeným 
větráním, je nepřípustná.         
 V rámci Varianty 1 bylo dosaženo nízkoenergetického standardu (měrná roční potřeba tepla 
na vytápění činí 28,8 kWh/m²*rok). Z hlediska energetické náročnosti bylo dosaženo požadované 
třídy C (Úsporná), přičemž došlo k významnému snížení potřeb energie. Hodnota průměrného 
součinitele prostupu tepla budovy činí 0,38 W/m²*K.     
 Kritická místnost z hlediska přehřívání byla prověřena (část E.4) a lze konstatovat, že díky 
navrženým opatřením se teplota v kritických dnech trvale drží pod dovolenou hodnotou. 
 Varianta byla vybrána pro zpracování projektové dokumentace v úrovni pro stavební 
povolení. 
 
POPIS VARIANTY 2 
Ve Variantě 2 zůstalo navržené nucené větrání z první varianty. Zateplení fasád i střechy však 
tentokráte provedeno ve větších tloušťkách ve snaze přiblížit se pasivnímu standardu. Obvodové 
stěny nadzemních podlaží zatepleny 280 milimetry tepelné izolace a střechy zatepleny v tloušťce 440 
mm. Tentokráte i obvodové stěny suterénu byly zatepleny, a to perimetrickými deskami v tloušťce 
200 mm. I přes tyto snahy však nebylo dosaženo lepšího než nízkoenergetického standardu budovy. 
Budova doznala posunu i co se týče energetické náročnosti (B – velmi úsporná), avšak tento posun 
nebyl natolik významný, aby byla varianta doporučena ke zpracování projektové dokumentace. 
Lepších výsledků oproti první variantě by totiž bylo dosaženo za cenu rozsáhlých a složitých 
výkopových prací. Při navržených tloušťkách izolace by se také otevírala otázka zajištění denního 
světla. Významnou roli zde hrají rovněž podlahy. Při zlepšení tepelně-izolačních vlastností podlah by 
opět došlo k přiblížení pasivnímu standardu, ovšem opět platí, že se jedná o kombinaci těžko 
proveditelných a nákladných opatření. 
